
A A

B
B

C
C

28

SALA DE CONTROL

29

ESCENARIO

30

PASAJE

27

 ESCALERA DE MADERA

PLANTA ESCENARIO

esc 1:50

DETALLE DE ESTRUCTURA MARQUESINA SOBRE ESCENARIO

Y VIGA HA NUEVA BOCA DE ESCENARIO

esc 1:50

Xref .\M66_Keyplan.dwg



+14.35

CORTE ESCENARIO C-C

esc 1:50

+9.50

+8.50

+9.50

+8.50

+14.95

CORTE TRANSVERSAL A-A

esc 1:50

+10.00

+9.50

+8.50

+14.95

CORTE ESCENARIO/PASAJE B-B

esc 1:50

+15.35

+20.40



+15.35

Corte transversal

54

CUBIERTA 4

56

LUCERNARIO SALON DE LECTURA

55

CUBIERTA SALON DE LECTURA

Planta de techos.

Propuesta para cubierta s/Salón de Lectura,

retirando la existente.

Situación Actual Pasadizo del Escenario y

Cubierta Existente

Situación de la cubierta y claraboya existente.

La Propuesta respeta los niveles actuales de

cubierta y claraboya existentes.

En el caso de construir un sobretecho sobre

la cubierta existente, se extrangularía

el ventanal perimetral del lucernario

La Propuesta es rescatar la claraboya,

optimizando la  iluminación cenital.

En el caso de agregar un sobretecho, se

debería elevar las cargas perimetrales de

mamposteria

La Propuesta es rescatar la claraboya,

optimizando la  iluminación cenital.



PF

VISTA LUCARNA SOBRE SALA DE LECTURA

esc 1:50

PF PF PF PF PF PF PF PF PF

CUBIERTA LUCARNA SOBRE

SALA DE LECTURA

esc 1:50

CUBIERTA LUCARNA SOBRE

SALA DE LECTURA

esc 1:50

DETALLE CORTE LUCARNA

esc 1:50

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF



LUCARNA S/ ESCALERA

esc 1:50

CUBIERTA LUCARNA

esc 1:50

VISTA FRONTAL

esc 1:50

DETALLE LUCARNA SOBRE FOYER SALON DE ACTOS

esc 1:50

esc 1:50

CUBIERTA LUCARNA SOBRE FOYER SALON DE ACTOS

esc 1:50

VISTA LATERAL

esc 1:50

VISTA LATERAL

esc 1:50

VISTA LATERAL

esc 1:50



PLANTA ENTREPISO

esc.1:100

TS3

de Planta Baja

a Planta Auditorio

PVC 25[mm]

2x4+T

de Planta Baja

de Planta Baja

a Planta Auditorio

2 x Subt.

  1x (4x16 mm²) + 1x (4x4 mm²) + T

2 x Subt.

  1x (4x16 mm²) + 1x (4x4 mm²) + T

2xSubt.

   4 x 16 [mm²] + 4x6 mm² + T

PVC 40[mm]

2xSubt.

   4 x 16 [mm²] + 4x6 mm² + T

37

36

23

25

26

27

24

57

PLANTA BAJA

esc.1:100

TP

TS1

TS2

TS4

TSM

a TS5

PVC 110[mm]

3x70+1x35+T

Subt.

a Planta Entrepiso

PVC 110 mm

vacios para futura ampliación

2xSubt.

   4 x 16 [mm²] + 4x6 mm² + T

Subt.

  4x4 mm² + T

PVC 25[mm]

2x4+T

2 x Subt.

  1x (4x16 mm²) + 1x (4x4 mm²) + T

a Planta Entrepiso

Subt.

  4x4 mm² +T

Subt.

  4x4 mm² +T

Subt.

  4x4 mm² +T

4 x PVC 20[mm]

2x2.5+T

TG

Acometida eléctrica

subterranea de doble

aislación

PAT

PVC 40[mm]

PVC 32[mm]

Subt.

  4x4 mm² +T

4 x Subt.

  4x16 mm² + 4x6 mm² + 2x(4x4) mm² + T

5 x Subt.

  1x(4x16 mm²)+4x6 mm²

+ 3x(4x4) mm² + T

3 x Subt.

  4x16 mm² + 4x6 mm² + 4x4 mm² + T

3 x Subt.

  4x16 mm² + 4x6 mm² + 4x4 mm² + T

PVC 32[mm]

PVC 40[mm]

4x50+T

Subt.

09

08

01

02

03

07

04

05

06

11

15

12

14

13

10

16

18

19

20

1717

21

Instalación licitada Canalización vacía para Instalación

próxima etapa

PVC 110 mm

vacios para futura ampliación

PVC 110 mm

vacios para futura ampliación

PVC 110 mm

vacios para futura ampliación
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PLANTA SALON DE ACTOS

TS5

TS6

1

2

2

5

5

6

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

10

11

11

11

11

12,13

12 1212

13

13

14
14

14

14

14

15

15

16 16

18
18

18

20,21

17,18,19

21

20

20

20 20
20

22

22

19 19

PVC 20[mm]

2x2.5+T

PVC 20[mm]

2x2.5+T

PVC 20[mm]

2x1.5+T

PVC 20[mm]

2x2.5+1x1.5+T

PVC 20[mm]

2x2.5+T

PVC 20[mm]

2x2.5+2x1.5+T

PVC 20[mm]

2x1.5+T

PVC 20[mm]

2x2.5+T

PVC 20[mm]

2x2.5+T

PVC 20[mm]

2x1.5+T

PVC 20[mm]

2x1.5+T

PVC 20[mm]

2x1.5+T

PVC 25[mm]

2x4+T

2x4+T

2x4+T

2x4+T

2x4+T

2x4+T

2x4+T

PVC 20[mm]

2x2.5+T

PVC 20[mm]

2x2.5+2x1.5+T

PVC 20[mm]

2x2.5+3x1.5+T

PVC 20[mm]

2x2.5+3x1.5+T

PVC 20[mm]

2x2.5+3x1.5+T

PVC 20[mm]

2x2.5+3x1.5+T

2x4+T

2x4+T

2x4+T

2x4+T

2x4+T

2x4+T

2x4+T

14

3x2.5

10xSubt.

Iluminación Auditorio

Bandeja portacables perforada

galvanizado 200

Lámpara Led

3000 °K

3000 °K

DIMERIZABLES

DIMERIZABLES

lámpara Led

Artefacto existente

restaurar colocando

lámpara Led

3000 °K

Artefacto existente

restaurar colocando

lámpara Led

3000 °K

3000 °K

Artefacto existente

restaurar colocando

lámpara Led

6000 °K

Artefacto existente

restaurar colocando

lámpara Led

6000 °K

Artefacto existente

reemplazarlo colocando

idem artefacto con lámpara Led

Lámpara Led

PVC 25[mm]

PVC 25[mm]

PVC 25[mm]

PVC 25[mm]

PVC 25[mm]

PVC 25[mm]

PVC 25[mm]

PVC 25[mm]

PVC 25[mm]

PVC 25[mm]

PVC 25[mm]

PVC 25[mm]

PVC 25[mm]

111

3000 °K

Artefacto existente

reemplazarlo colocando

idem artefacto con lámpara Led

3000 °K

PVC 20[mm]

3x1.5+T

PVC 20[mm]

3x1.5+T

2x4+T

PVC 25[mm]

2x4+T

PVC 25[mm]

AAc

- 160 W -

AAc

- 15000 Kcal/h. -

F

G

G

B
B B

B

F
F

F F

F
F

F

F1

F1

F1

F1

F

F
F

F F

F

F

F

F

B1

B1

B1

B1

H

10

9

9

10

11

12

12

11

13 13

13

13

Reemplazar colocando

tecla histórica retirada

según la inspección

Reemplazar colocando

tecla histórica retirada

según la inspección

Reemplazar colocando

tecla histórica retirada

según la inspección

Tecla histórica

Teclas históricas

retirar con sumo cuidado

reinstalandolas según

 la inspección

Tecla histórica

Tecla histórica

Tecla histórica

Tecla histórica

Tecla histórica

Dimmer luces

31

35

37

36

38

30

32

34

33

41

40

39

PLANTA PALCO SALON DE ACTOS - TERRAZAS

Iluminación 1

Iluminación 2 Iluminación 3

Iluminación 4

Iluminación Circulo Central

TAAc

lámpara Led

3000 °K

DIMERIZABLES

lámpara Led

3000 °K

DIMERIZABLES

lámpara Led

3000 °K

DIMERIZABLES

lámpara Led

3000 °K

DIMERIZABLES

lámpara Led

3000 °K

DIMERIZABLES

3000 °K

E1

E1

PT - 15000

UE

10

BS - 15000

UE

7

BS - 15000

UE
11

BS - 15000

UE

8

CAS - 9000

UE

9

BS - 15000

UE

5

BS - 15000

UE

4

MS - 15000

UE

3

MS - 15000

UE

2

MS - 4500

UE

17

MS - 6000

UE

1

BS - 15000

UE

6

TAAc2

Subt.

  4x16 mm² + T

4x4+T

2xSubt.

4x4+T

1xSubt.

4x4+T

3xSubt.

4x4+T

4xSubt.

2x4+T

1xSubt.

2x4+T

1xSubt.

4x4+T

1xSubt.

PVC 

PVC 

PVC 

PVC 

42

44

43

48

45

46

47

49

50

53

53

53

TSL
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PLANTA BAJO CUBIERTA

Bandeja portacables perforada

galvanizado 200

Bandeja portacables perforada

galvanizado 200

Bandeja portacables perforada

galvanizado 200

Bandeja portacables perforada

galvanizado 200

 PVC 110[mm]

h. salida: 

Nivel zocalo 

Palco

Plano N°
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PLANTA BAJA

PLANTA ENTREPISO

PLANTA AUDITORIO

Acometida

Enersa

TP

TS1

TS6

TS2

CIELORRASO LUCES

PLANTA TERRAZA

TS3

TS5

subterranea

TP

TG

Protección de ENERSA

Alimentación general.

Conductor Tetrapolar

3 x 70 + 1 x 35 [mm²] + T

Interruptor Manual

4x200

 Bornera de distribución profesional

4 x 10 x 250 A
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Alimentación general.

Conductor Tetrapolar

4 x 50  + T

Interruptor Diferencial

 Bloque tipo Vigi

4x40A
30mA

Su
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M 
21

78
  4
 x 
4 m
m²
 +
 T
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 x 
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 +
 T

Su
bte

rra
ne

o T
etr

ap
ola

r I
RA

M 
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78
  4
 x 
16
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 +
 T

Alimentación general.

Conductor tipo Sintenax Tetrapolar

4 x 35 [mm²] + T

Alimentación general.

Conductor tipo Sintenax Tetrapolar

3 x 70 + 1 x 35 [mm²] + T

TG

TSM

Subt.

  4x4 mm² +T

Subt.

  4x4 mm² +T

25[mm]

  2x4 mm² +T

Subt.

  4x4 mm² +T

Subt.

  4x4 mm² +T

Subt.

  4x16 mm² +T

Subt.

  4x6 mm² +T
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TSL

32[mm]

  4x4 mm² +T
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MONTANTE ELÉCTRICA

4x40
30mA

Interruptor Manual

4 polos 200A

4x40
30mA

4x40
30mA

C 4x32
4500

C 4x40
4500

C 4x40
4500

C 4x80
4500

C 4x80
4500

Interruptor Automatico

4x200

25000

C 2x16
4500

C 2x16
4500

C 2x16
4500

C 2x16
4500

C 2x16
4500

C 2x16
4500

TAAc1

4x40A
30mA

C 2x20
4500

C 2x20
4500

C 2x20
4500

C 2x20
4500
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4500
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4x40A
30mA

C 2x20
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C 2x20
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C 2x20
4500

C 2x20
4500

C 2x20
4500

C 2x20
4500

ESPACIOS DE RESERVA PARA

FUTUROS TABLEROS

Barra Equipotenciadora

Subt.

  4x16 mm² +T

Subt.

  4x16 mm² +T

Subt.

  4x4 mm² +T

Subt.

  4x16 mm² +T

Subt.

  4x6 mm² +T

Subt.

  4x16 mm² +T

Canalización vacía para próxima etapa

TS1 TS2 TS4 R R
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31

SALA

35

HALL AUDITORIO

37

ESCALERA NORTE

36

ESCALERA SUR

38

GALERIA DE CUADROS

30

PASAJE

PLANTA SALON DE ACTOS

esc.1:100

32

SAN. DAMAS/EX OFFICE

34

SANITARIOS DAMAS

33

ANTEBAÑO DAMAS

41

SANIT.CABALLEROS/EX DEP. 

40

ANTEBAÑO CABALLEROS

39

SANIT.
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42

INGRESO PALCO SUR

44

S.LUCES

43

PALCO

48

AZOTEA 3

45

INGRESO PALCO NORTE

46

AZOTEA 1

47

AZOTEA 2

49

AZOTEA 4

50

LUCERNARIO

PLANTA PALCO SALON DE ACTOS - TERRAZAS

esc.1:100

53

CUBIERTA 3

53

CUBIERTA 3
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CUBIERTA 3
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PLANTA BAJO CUBIERTA SALON DE ACTOS-ESTRUCTURA CIELORRASO

esc.1:100
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CUBIERTA 1

52

CUBIERTA 2

53

CUBIERTA 3

54

CUBIERTA 4

56

LUCERNARIO SALON DE LECTURA

55

CUBIERTA SALON DE LECTURA

PLANTA TECHOS

esc.1:100

53

CUBIERTA 3
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CUBIERTA 3

53

CUBIERTA 3
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TANQUE RESERVA FRENTE

MATERIAL PLASTICO TRICAPA

CAPACIDAD 2500 LTS. 

1 COLECTOR DE 2 1/2"

RUPTORES DE 1"

2 VE. - 2 VL.

TANQUE RESERVA FRENTE

MATERIAL PLASTICO TRICAPA

CAPACIDAD 2500 LTS. 

1 COLECTOR DE 4"

RUPTORES DE 1"

2 VE. - 2 VL.
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