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Referencia: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÒN PROVINCIAL I - CONTRATO DE 
PRÉSTAMO BID Nº 3835/OC-AR LPN Nº PFGP-253-LPN-O CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1
 
 
A: POTENCIALES OFERENTES (POTENCIALES OFERENTES),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 

Atento las consultas recibidas en el marco de la Licitación de Referencia, se emite la presente, detallándose a 
continuación las mismas y sus correspondientes respuestas:

CONSULTA Nº 1: “Solicitamos si pueden enviarnos la documentación de proyecto en formato Cad (dwg)"

RESPUESTA Nº 1: Se adjunta el enlace para la descarga en formato Cad (dwg): 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/16a1O8Ctz_EAwZiPDPjpH-wtXXgPl4STe?usp=sha ring

CONSULTA N° 2: "Solicitamos si puenden enviarnos la Sección IX Cómputo y Presupuesto en formato Excel 
(xlsx)"

RESPUESTA Nº 2: Se adjunta el Cómputo en formato solicitado (xlsx).como Anexo I de la presente.

CONSULTA N° 3: "Solicitamos si puenden enviarnos Planilla Base de Análisis de Precios Unitarios"



RESPUESTA Nº 3: Se adjunta la Planilla Base de Análisis de Precios como Anexo II de la presente.

CONSULTA Nº 4: “Solicitamos contacto para coordinar visita al predio, ya que entendemos que se encuentra 
cerrado al público."

RESPUESTA Nº 4: Se informa que las visitas al predio podrán realizarse en el día 11de agosto de 2022 a las 15:00 
horas y el día 18 de agosto de 2022 a las 15:00hs.

Se recuerda que la visita al predio no es obligatoria sin perjuicio de lo cual y de conformidad con lo establecido en 
la Cláusula IAO 8.1 de la Sección I del Documento de Licitación, “…Se aconseja que el Oferente, bajo su propia 
responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí 
mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la 
construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.”

CONSULTA N° 5 "Favor de indicar si se tienen que realizar tareas en los edificios existentes."

RESPUESTA Nº 5: Se deberán realizar tareas en edificios existentes. A continuación se indican los documentos en 
relación:

Documento de licitación: Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y en las Especificaciones Técnicas:

•

ARQ. 1.11. DEMOLICIONES (página 110)

ARQ 1.2 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO (Ver plano URB-DEM-01) (página 304)

HID 1.2 MUROS

HID 1.2.1 RECONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA (página 430)

Informes de investigación en el sitio de obras, Sección PATRIMONIO:•

 PLANOS DE RELEVAMIENTO DE MUROS (páginas 526 a 540)

 PLANOS DE RELEVAMIENTO DE SENDEROS (páginas 541 a 543)

 EDIFICIOS (páginas 544 a 558)

CONSULTA N° 6 "Favor de enviar el plano “planimetría general” evaluación de estado, en formato cad, en la 
sección de Planos de relevamiento de muros dentro del pdf de Informes de investigación en el sitio de obras."

RESPUESTA Nº 6: Se adjunta el enlace para la descarga y posterior publicación en formato Cad (dwg): 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/16a1O8Ctz_EAwZiPDPjpH-wtXXgPl4STe?usp=sha ring 

CONSULTA N° 7: "Favor de confirmar si en el área hay animales actualmente y si esto podría interferir con los 
plazos referidos a la construcción, cuidados, normas, etc. ".

RESPUESTA Nº 7: Actualmente se encuentran en el área animales. Sin embargo, se debe contemplar que se está 
realizando un proyecto de reubicación de los mismos, no interfiriendo en los plazos de obra referidos a la 



construcción, cuidados, normas, etc. Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento (página 643). 

 

Sin otro particular saluda atte.

 



Presupuesto

		P  R  E  S   U   P   U   E   S   T   O  



		RUBRO		SUB RUBRO				DESIGNACIÓN DEL ITEM		UNIDAD		CANT.		 COSTO 		C O S T O

				ITEM										 UNITARIO 		 PARCIAL 

		ARQ 1						TAREAS COMPLEMENTARIAS 

				ARQ 1.1				PREPARACION DE TERRENO

				ARQ 1.1.1				Limpieza terreno		m2		31352

				ARQ 1.1.2				Erradicación forestales		gl		1

				ARQ 1.2				DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO

				ARQ 1.2.1				Desmantelamiento de cercos, caños y tela metálica romboidal y cierre perimetral de la playa de estacionamiento del estadio Malvinas Argentinas		m		821

				ARQ 1.2.2				Desmantelamiento de recintos de madera		m2		240

				ARQ 1.2.3				Demolición de muretes y basamentos		m		904

				ARQ 1.2.4				Remoción de barandas metálicas		m		426

				ARQ 1.2.5				Remoción de barandas de madera		m		31

				ARQ 1.2.6				Remoción de equipamiento existente		gl		1

				ARQ 1.2.7				Remoción de pavimentos		m2		21485

				ARQ 1.2.8				Demolición de cunetas		m		340

				ARQ 1.2.9				Demolición muro de mampostería		m2		34.4

				ARQ 1.2.10				Remoción de jaula metálica y basamento recintos 93 y 94		gl		1

				ARQ 1.2.11				Remoción de jaula metálica recinto 92		gl		1

				ARQ 1.2.12				Demolición recinto jirafa		gl		1

				ARQ 1.2.13				Remoción de barandas de durmientes con alambres		m		205

				ARQ 1.3				REPLANTEO DE OBRA

				ARQ 1.3.1				Replanteo		m2		31352

				ARQ 1.4				LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD

				ARQ 1.4.1				Presentación de Documentación y Plan de H&S aprobado.		gl		1

				ARQ 1.4.2				Servicio de H&S durante ejecución de obra		mes		14

				ARQ 1.5				DOCUMENTACIÓN TÉCNICA MUNICIPAL Y CONFORME A OBRA - APORTES PREVISIONALES

				ARQ 1.5.2				Documentación Técnica Municipal aprobada		gl		1

				ARQ 1.5.3				Documentación Técnica otros entes aprobada		gl		1

				ARQ 1.5.4				Aportes previsionales profesionales (Proyectos Arquitectura e Ingenierías completos, Direcciones Técnicas,  Inspección de obra, etc.) 		gl		1

				ARQ 1.6				IMPACTO AMBIENTAL

				ARQ 1.6.1				Medidas de mitigación		gl		1

				ARQ 1.6.2				Programa de Gestión Ambiental		gl		1

		EST 1						MOVIMIENTO DE SUELOS

				EST 1.1				Desmontes y excavaciones subsuelos		m3		7172

				EST 1.2				Relleno confinado y compactado		m3		4088.5

				EST 1.3				Terraplenes /Taludes 		m3		4953

				EST 1.4				Excavaciones fundaciones		m3		1572

		EST 2						ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

				EST 2.1				Hº de limpieza bajo estructuras de fundación		m3		83.11

				EST 2.2				Pozos de fundación		m3		424.73

				EST 2.3				Fundaciones superficiales (cimientos, zapatas, bases aisladas, plateas, etc.)		m3		850.19

				EST 2.4				Vigas de Fundación		m3		144.52

				EST 2.5				Columnas		m3		23.66

				EST 2.6				Tabiques 		m3		463.94

				EST 2.7				Vigas		m3		172.53

				EST 2.8				Losas macizas		m3		519.47

				EST 2.9				Fundaciones para pasarela sector humedal		m3		15.4

				EST 2.10				Muros de sostenimiento para subsuelo de tanques cisterna		m3		42

		EST 3						ESTRUCTURAS METALICAS

				EST 3.1				Medios de unión		m		146.48

				EST 3.2				Escaleras		gl		1

		EST 4						ESTRUCTURAS MADERAS

				EST 4.1				Pasarela sector humedal		m2		175.5

				EST 4.2				Tarima para sector proyecciones auditorio		m2		7.45

		ARQ 2						MAMPOSTERIA

				ARQ 2.1				MAMPOSTERIA DE LADRILLO

				ARQ.2.1.1				Muro de ladrillo común		m2		131

				ARQ.2.1.2				Muro de ladrillo de hormigón alveolar esp: 12,5cm		m2		357

				ARQ 2.2				MAMPOSTERÍA ESPECIAL

				ARQ 2.2.1				Muro de elementos pétreos esp=0,20m bajos para exteriores de edificios		m3		8

				ARQ 2.2.2				Muro de piedra natural		m3		177

				ARQ 2.2.3				Muro de botellas PET y Hº Aº		m3		6

		ARQ 3						AISLACIONES

				ARQ 3.1				AISLACIÓN HIDRÓFUGA

				ARQ 3.1.2				Capa aisladora horizontal y vertical en hormigones y mamposterías.		m2		267

				ARQ 3.1.3				Carpeta impermeable de nivelación mortero MCI e=2cm		m2		2330

				ARQ 3.1.4				Membrana geotextil - Resistencia 0,5KN - Ø 0,2mm		m2		1767

				ARQ 3.1.5				Film polietileno 1000 micrones		m2		3550

				ARQ 3.1.6				Emulsión asfáltica de base acuosa		m2		1362

				ARQ 3.1.7				Emulsión acrílica con fibras		m2		1767

				ARQ 3.2				AISLACIÓN TERMICA

				ARQ 3.2.1				Poliestireno expandido alta densidad (25kg/m3) - e=10cm		m2		2330

				ARQ 3.2.2				Carpeta de nivelación alivianada		m2		2330

				ARQ 3.3				AISLACIÓN ACUSTICA

				ARQ 3.3.1				Cielorraso acústico - laminado en madera		m2		256.9

				ARQ 3.3.2				Revestimiento acústico para muros de rejilla de madera contrachapada		m2		65

		ARQ 4						REVOQUES Y ENLUCIDOS

				ARQ 4.1				Grueso		m2		810.82

				ARQ 4.2				Fino		m2		127.04

		ARQ 5						CUBIERTAS DE TECHOS

				ARQ 5.1				ELEMENTOS DE CUBIERTA

				ARQ 5.1.1				Zinguería fleje tipo F1		m		271

				ARQ 5.1.2				Zinguería fleje tipo F2		m		185

				ARQ 5.1.3				Zinguería fleje tipo F3		m		75

				ARQ 5.1.4				Zinguería fleje tipo F4		m		351

				ARQ 5.1.5				Zinguería fleje tipo F5		m		769

				ARQ 5.1.6				Canaletas de techo		m2		464

				ARQ 5.2				CUBIERTAS VERDES

				ARQ 5.2.1				Lamina Anti raíz - lona PVC 1000 micrones		m2		1808

				ARQ 5.2.2				Manto drenante - polietileno moldeado e=3,5 cm		m2		1972

				ARQ 5.2.3				Filtro geotextil no tejido de polipropileno		m2		1740

				ARQ 5.2.4				Sustrato de tierra fértil e= 20 cm máximo		m2		1815

				ARQ 5.2.5				Piedra pómez granulometría 6/20		m2		707

		ARQ 6						CONTRAPISOS Y CARPETAS

				ARQ 6.1				CONTRAPISOS H° INTERIORES

				ARQ 6.1.1				Contrapiso H25 de 0,12m de espesor		m2		533.5

				ARQ 6.2				CONTRAPISOS H° EXTERIORES

				ARQ 6.2.1				Contrapiso H25 de 0,12m de espesor		m2		1103

		ARQ 7						PISOS Y PAVIMENTOS

				ARQ 7.1				PISOS INTERIORES

				ARQ 7.1.1				Piso hormigón impreso H25 de 0,12m de espesor con malla electrosoldada 6 mm		m2		1332

				ARQ 7.1.2				Porcelanato gris 58x58cm		m2		213

				ARQ 7.1.3				Piso de madera de lapacho esp=1"		m2		260

				ARQ 7.2				PISOS EXTERIORES

				ARQ 7.2.1				Piso hormigón hidrolavado H25, piedra 6/12 mínimo e=8cm con malla 6mm		m2		548

				ARQ 7.2.2				Piso de adoquín unirectangular 20x10x8		m2		305

				ARQ 7.2.3				Piso de hormigón con piedra partida granulometría variable en acceso a taludes y administración		m2		369

				ARQ 7.2.4				Piso de piedra bola suelta granulometría grande		m2		2815

				ARQ 7.2.5				Piso de hormigón estampado H25 e=12cm		m2		3196.6

		ARQ 8						ZÓCALOS 

				ARQ 8.1				Zócalo Sanitario 		m		155.08

				ARQ 8.2				Zócalo interior de madera		m		469.68

		ARQ 9						TABIQUES LIVIANOS

				ARQ 9.1				TABIQUES LIVIANOS

				ARQ 9.1.1				Tabiques divisorios de placa de madera MDF enchapadas en laminado plástico y cantonera ABS		m2		77.25

				ARQ 9.1.2				Tabique liviano de placa de roca de yeso e:10cm		m2		167.44

		ARQ 10						CIELORRASOS

				ARQ 10.1				CIELORRASOS DE YESO

				ARQ 10.1.1				Suspendido de placas de roca de yeso junta tomada 		m2		99.82

		ARQ 11						REVESTIMIENTOS

				ARQ 11.1				REVESTIMIENTOS INTERIORES

				ARQ 11.1.1				Piedra local, con espesores variables		m2		1148

				ARQ 11.1.2				Microcemento tinte gris con sellado para acabado final + malla		m2		234

				ARQ 11.1.3				Porcelanato gris natural 58x117cm		m2		801

				ARQ 11.1.4				Guardacanto 		m		270

				ARQ 11.2				REVESTIMIENTOS EXTERIORES

				ARQ 11.2.1				Piedra local, con espesores variables		m2		3503.33

				ARQ 11.2.2				Fibra de vidrio para fuente auditorio		m2		220

		ARQ 12						CARPINTERÍAS

				ARQ 12.1				ALUMINIO Y VIDRIO 

				ARQ 12.1.1				Frente integral		m2		302.93

				ARQ 12.1.2				Ventanas		m2		34

				ARQ 12.1.3				Puerta Ventana		m2		238

				ARQ 12.1.4				Cierre vidriado		m2		24.33

				ARQ 12.1.5				Piel de vidrio invernaderos		m2		152

				ARQ 12.2				MADERA 

				ARQ 12.2.1				Puerta		m2		130

				ARQ 12.2.2				Puerta rebatible acústica auditorio		m2		72

				ARQ 12.3				METÁLICA

				ARQ 12.3.1				Portón acceso principal		m2		36

				ARQ 12.3.2				Portón acceso de bomberos con rejas		m2		68.75

		ARQ 13						HERRERIA

				ARQ 13.1				REJAS  

				ARQ 13.1.1				Reja fija metálica con encastre en madera de laurel H5		m2		106.99

				ARQ 13.1.2				Reja fija metálica con encastre en madera de laurel H6		m2		53.5

				ARQ 13.1.3				Reja fija metálica con encastre en madera de laurel H7		m2		19.11

				ARQ 13.1.4				Baranda senderos		m		1011

				ARQ 13.1.5				Canaleta de piso con rejilla		m		65

				ARQ 13.1.6				Baranda cubiertas		m		265

				ARQ 13.1.7				Gárgola UPN 400		ud		8

				ARQ 13.2				VARIOS

				ARQ 13.2.1				Estructura de bachas y canaleta inoxidable		m2		39

				ARQ 13.2.2				Tapas para cisterna de agua potable		kg		450

				ARQ 13.2.4				Cerramiento para cisternas SCI		m2		120

		ARQ 14						VIDRIOS / ESPEJOS

				ARQ 14.1				ESPEJOS

				ARQ 14.1.1				Espejo e=3mm con bastidor		m2		41

				ARQ 14.1.2				Espejo baño discapacitados e=3mm		ud		5

		ARQ 15						PINTURAS

				ARQ 15.1				PINTURA INTERIOR

				ARQ 15.1.1				Látex		m2		287

				ARQ 15.1.2				Antióxido y esmalte sintético		m2		257

				ARQ 15.1.3				Sellador / Enduido		m2		127

				ARQ 15.1.4				Laca poliuretánica resistente para H°		m2		397

				ARQ 15.2				PINTURA EXTERIOR

				ARQ 15.2.1				Laca para madera color nogal		m2		174

				ARQ 15.2.2				Antióxido y esmalte sintético		m2		260

				ARQ 15.2.3				Sellador		m2		200

				ARQ 15.2.4				Laca poliuretánica resistente para H°		m2		137

				ARQ 15.2.5				Pintura vial amarilla		m2		40

		ARQ 16						EQUIPAMIENTO FIJO

				ARQ 16.1				INTERIOR

				ARQ 16.1.1				Mesadas Granito natural / piedra		m2		37

				ARQ 16.1.2				Muebles bajo mesadas / Alacenas		m2		31

				ARQ 16.1.3				Estantería fija		m		25

				ARQ 16.2				EXTERIOR

				ARQ 16.2.1				Provisión y colocación de bicicleteros premoldeados de hormigón  		ud		25

				ARQ 16.2.2				Provisión y colocación de bancos premoldeados de hormigón armado pieza 1		ud		21

				ARQ 16.2.3				Provisión y colocación de bancos premoldeados de hormigón armado pieza 2		ud		19

				ARQ 16.2.4				Provisión y colocación de bancos premoldeados de hormigón armado pieza 3		ud		11

				ARQ 16.2.5				Provisión y colocación banco redondo		ud		21

				ARQ 16.2.6				Provisión y colocación banco tipo BKF		ud		58

				ARQ 16.2.7				Provisión y colocación de 3 cestos para residuos selectivos		ud		20

				ARQ 16.2.8				Provisión y colocación de bolardos de fundición de hierro		ud		27

				ARQ 16.2.9				Provisión y colocación de bebederos de hierro de fundición con rejilla y conexión a red		ud		10

				ARQ 16.2.10				Provisión y colocación de apeadero de ómnibus metálico con iluminación		ud		1

				ARQ 16.2.11				Piso de goma con contrapiso		m2		1100

				ARQ 16.2.12				Provisión y colocación de juegos		ud		35

		ARQ 18						OBRAS EXTERIORES

				ARQ 18.1				Vereda de hormigón estampado H25		m2		312

				ARQ 18.2				Cordones de confinamiento de H°A° 0,60m		m		298

				ARQ 18.3				Cordones de confinamiento de canteros exteriores H°A° 1,00m		m		90

				ARQ 18.4				Cordones de confinamiento de canteros exteriores H°A° ancho variable		m		120

				ARQ 18.5				Cordones de confinamiento de senderos H°A° 0,10x0,30m		m		7640

				ARQ 18.6				Cierre perimetral modular de tela artística electrosoldada		m		1272

				ARQ 18.7				Cunetas		m		3160

				ARQ 18.8				Alcantarillas de hormigón armado		m3		7

				ARQ 18.9				Pozos de infiltración		m3		16

		ARQ 19						ESPACIOS VERDES INTERIORES Y PÚBLICOS

				ARQ 19.1				TIERRA PREPARADA

				ARQ 19.1.1				Provisión y colocación de tierra preparada		m2		575.72

				ARQ 19.2				FERTILIZANTES

				ARQ 19.2.1				Provisión y colocación de fertilizantes		m2		575.72

				ARQ 19.3				ÁREAS CUBIERTAS POR CESPED

				ARQ 19.3.1				Áreas cubiertas por césped		m2		575.72

				ARQ 19.3.2				Delimitador de césped fleje de acero 10cm		m		754.54

				ARQ 19.4				AREA CUBIERTA POR HERBACEAS Y ARBUSTOS

				ARQ 19.4.1				Arbustivas		ud		1547

				ARQ 19.5				AREA CUBIERTA POR ARBOLES

				ARQ 19.5.3				Arbóreas		ud		141

				ARQ 19.6				AREA CUBIERTA POR MATERIAL PETREO

				ARQ 19.6.1				Área cubierta por canto rodado		m3		10.19

				ARQ 19.6.2				Área cubierta por ripio		m3		52.86

				ARQ 19.6.3				Área cubierta por granza		m3		32.02

		ARQ 20						LIMPIEZA DE OBRA

				ARQ 20.1				Limpieza periódica 		mes		14

				ARQ 20.2				Limpieza final		m2		31352

		HID						HIDRAULICA - OBRAS COMPLEMENTARIAS

				HID 1.2				MUROS

				HID 1.2.1				Reconstrucción de Muros de Mampostería de Piedra		m3		40

				HID 1.2.2				Construcción de Muros de Gaviones de Piedra Seleccionado		m3		60

				HID 1.3				ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

				HID 1.3.1				Construcción y reparación de cunetas		m3		63

				HID 1.3.2				Construcción badenes en caminos de circulación		m3		31

		VIA						VIALIDAD - OBRAS COMPLEMENTARIAS

				VIA 1.1				Banquina cordón de hormigón		m3		8

				VIA 1.2				Rampas de Hormigón H30		m3		3

				VIA 1.3				Contrapiso para nivelación de calzada Av. San Francisco de Asís		m2		267

				VIA 1.4				Piso intertrabado rectangular		m2		140

				VIA 1.5				Cordón de confinamiento de piso intertrabado rectangular		m3		4

				VIA 1.6				Corte de asfalto		m		8

				VIA 1.7				Limpieza de acarreo de aluviones, material vegetal, etc.		m3		30

				VIA 1.8				Excavaciones para reemplazo de suelos		m3		212

				VIA 1.9				Relleno compactado con material estabilizado		m3		212

				VIA 1.10				Reconstrucción de sostenimiento 		m3		60

				VIA 1.11				Reconstrucción de carpeta asfáltica		m2		18670

		STC 						SEÑALETICA

				STC 1.1				SEÑALETICA INTERIOR

				STC 1.1.1				Tipo A (Cartel de acceso)		ud		1

				STC 1.1.2				Tipo B (Mapa de ubicación)		ud		20

				STC 1.1.3				Tipo C (locales)		ud		13

				STC 1.2				SEÑALETICA EXTERIOR

				STC 1.2.1				Carteles información		gl		1

				STC 1.2.2				Placa inaugural		ud		1

				STC 1.2.3				Carteles en ruta Tipo A		ud		4

				STC 1.2.4				Carteles en ruta Tipo B		ud		2

				STC 1.2.5				Escudo y Letras en fachada		gl		1

		ICF						INSTALACIÓN ELÉCTRICA-CORRIENTES FUERTES

				ICF 1.1				CANALIZACIONES

				ICF 1.1.1				Caño de PVC libre de halógeno Ø 20 mm		m		4027

				ICF 1.1.2				Caño de PVC libre de halógeno Ø 25mm		m		319

				ICF 1.1.3				Caño de PVC libre de halógeno Ø 32 mm		m		96

				ICF 1.1.4				Zanja para instalación subterránea s/especificaciones		m		54

				ICF 1.1.6				Cámara de registro de hormigón de 0.80x0.80x0.90m c/tapa según especificaciones		ud		5

				ICF 1.1.7				Cajas de embutir semipesada octogonal chica (brazo)		ud		108

				ICF 1.1.8				Cajas de embutir semipesada octogonal grande (centro)		ud		322

				ICF 1.1.9				Cajas de embutir semipesada rectangular		ud		263

				ICF 1.1.10				Cajas de embutir semipesada cuadrada 10x10 c/tapa metálica		ud		106

				ICF 1.1.11				Caja de empalme de PVC 10x10x5 para intemperie con bornera de conexiones		ud		29

				ICF 1.1.12				Zanjeo y canalización de alumbrado perimetral demolido en Acceso Hall y Administración		m		105.72

				ICF 1.2				CONDUCTORES ELECTRICOS

				ICF 1.2.1				Conductor de Cobre con Aislación Plástica de sección 2.5 mm2		m		4334

				ICF 1.2.2				Conductor de Cobre con Aislación Plástica de sección 6 mm2		m		398

				ICF 1.2.3				Conductor de Puesta a Tierra de Cobre con Aislación Plástica  (verde-amarillo) de sección 2.5 mm2		m		2165

				ICF 1.2.5				Conductor de Cobre con Aislación Plástica  de sección 1,5 mm2		m		3311

				ICF 1.2.6				Conductor de Cobre con Aislación Plástica de sección 4 mm2		m		308

				ICF 1.2.7				Conductor de Cobre con Aislación Plástica  de sección 10 mm2		m		218

				ICF 1.2.8				Conductor de Cobre con Aislación Plástica de sección 16 mm2		m		68

				ICF 1.2.9				Conductor de Cobre con Aislación Plástica de sección 25 mm2		m		160

				ICF 1.2.11				Conductor de Puesta a Tierra de Cobre con Aislación Plástica  (verde-amarillo) de sección 1,5 mm2		m		541.5

				ICF 1.2.12				Conductor de Puesta a Tierra de Cobre con Aislación Plástica  (verde-amarillo) de sección 4 mm2		m		193

				ICF 1.2.13				Conductor de Puesta a Tierra de Cobre con Aislación Plástica  (verde-amarillo) de sección 6 mm2		m		149

				ICF 1.2.14				Conductor de Puesta a Tierra de Cobre con Aislación Plástica  (verde-amarillo) de sección 10 mm2		m		52

				ICF 1.2.15				Conductor de Puesta a Tierra de Cobre con Aislación Plástica  (verde-amarillo) de sección 25 mm2		m		128

				ICF 1.2.16				Conductor para Instalación Subterránea PVC (1Kv) 2x1,5 mm2 + T1,5mm2		m		6

				ICF 1.2.17				Conductor para Instalación Subterránea PVC (1Kv) 2x2,5 mm2 + T2,5mm2		m		45

				ICF 1.2.18				Conductor para Instalación Subterránea PVC (1Kv) 2x4 mm2 + T4mm2		m		7

				ICF 1.2.19				Conductor para Instalación Subterránea PVC (1Kv) 3x4 mm2 + T4mm2		m		6

				ICF 1.2.20				Conductor para Instalación Subterránea PVC (1Kv) 4x10mm2		m		13

				ICF 1.2.21				Conductor para Instalación Subterránea PVC (1Kv) 4x16mm2		m		8

				ICF 1.2.22				Conductor para Instalación Subterránea  PVC (1Kv) 4x25mm2		m		7

				ICF 1.2.23				Conductor de Cobre desnudo de sección 10 mm2		m		5

				ICF 1.2.24				Conductor de Cobre desnudo de sección 16 mm2		m		16

				ICF 1.2.25				Conductor de Cobre desnudo de sección 25 mm2		m		15

				ICF 1.3				TOMACORRIENTES

				ICF 1.3.1				Toma de embutir con contacto a tierra de 10 A		ud		263

				ICF 1.3.2				Toma doble de embutir con contacto a tierra de 10 A		ud		10

				ICF 1.3.3				Toma doble de embutir con contacto a tierra de 16 A		ud		36

				ICF 1.3.4				Toma doble de embutir con contacto a tierra de 25 A		ud		5

				ICF 1.4				TABLEROS

				ICF 1.4.1				Tablero Principal / Acometida subterránea / Acometida aérea		ud		2

				ICF 1.4.2				Tablero General		ud		6

				ICF 1.4.3				Tableros Seccionales S1/S2/S3		ud		13

				ICF 1.4.4				Tablero Bomberos		ud		1

				ICF 1.4.5				Tablero Bombas		ud		6

				ICF 1.6				PUESTA A TIERRA

				ICF 1.6.1				Toma a tierra con 4 jabalinas de  Ø 3/4" 2m de longitud con cámara de inspección+interruptores		ud		3

				ICF 1.6.2				Toma a tierra con 1 jabalinas de Ø 3/4" 2m de longitud con cámara de inspección+interruptores		ud		17

				ICF 1.6.3				Malla de toma a tierra de 2x2 con 4 jabalinas de Ø 3/4" 2m de longitud con cámaras de inspección		ud		3

				ICF 1.6.4				Mediciones eléctricas		ud		6

				ICF 1.7				SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)

				ICF 1.7.1				Equipo de energía ininterrumpida completo con baterías aptas para 5.000W/220V		ud		1

				ICF 1.8				PARARRAYOS

				ICF 1.8.1				Pararrayos según especificaciones		ud		4

				ICF 1.9				ILUMINACIÓN

				ICF 1.9.1				Artefactos de iluminación led		ud		438

				ICF 1.10				INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y SUBESTACION TRANSFORMADORA

				ICF 1.10.1				CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN A NIVEL 1600KVA

				ICF 1.10.1.1				Cámara a nivel		m2		80

				ICF 1.10.1.2				Provisión y montaje transformador 800 KVA		ud		2

				ICF 1.10.1.3				Provisión y montaje transformador 16 KVA		ud		1

				ICF 1.10.1.4				Provisión y montaje celdas para transformador 800 KVA		ud		2

				ICF 1.10.1.5				Provisión y montaje celdas para transformador 16 KVA		ud		4

				ICF 1.10.1.6				Provisión y conexión de cables y accesorios subestación		gl		1

				ICF 1.10.1.7				Provisión y conexión de malla a tierra - Subestación a nivel 		gl		1

				ICF 1.10.1.8				Mediciones malla puesta a tierra - Subestación transformadora		u		8

				ICF 1.10.2				DESCONECTAR, DESMANTELAR Y RETIRAR SUBESTACIÓN AÉREA 250KVA

				ICF 1.10.2.1				Desarme, desmantelamiento y retiro de Subestación Aérea 250KVA existente		gl		1

				ICF 1.10.2.2				Desarme, desmantelamiento y retiro de Gabinetes de Medición y de Distribución existentes		gl		1

				ICF 1.10.3				TABLEROS

				ICF 1.10.3.1				Gabinete Componible Estanco para Medidores y Protecciones Completo (Riel DIN simétrico ranurado 35mm, Cerradura tipo Yale)Tablero principal en salida de transformadores - TP		u		1

				ICF 1.10.3.2				Tablero eléctrico de BOMBEROS - TB		u		1

				ICF 1.10.3.3				Tablero de Iluminación - TLS1 al TLS14  - TLP1 y TLP2		u		3

				ICF 1.10.3.4				Tablero Electrobombas de Riego - TBRI		u		1

				ICF 1.10.3.5				Tablero Electrobombas de Incendio - TBIN		u		1

				ICF 1.10.3.6				Tablero Electrobombas de Recupero Aguas Grises - TBAG		u		1

				ICF 1.10.3.7				Tablero Electrobombas de Cisterna - TBCI		u		1

				ICF 1.10.3.8				Tablero Electrobombas de Humedales - TBHU1 y TBHU2		u		2

				ICF 1.10.4				PUESTA A TIERRA

				ICF 1.10.4.1				Tableros: Toma a tierra con 1 jabalina tipo Copperweld de Ø 3/4" 1,5m de longitud c/ cám. inspección		u		13

				ICF 1.10.4.2				Farolas: Toma a tierra con 1 jabalina tipo Copperweld de Ø 3/4" 1,5m de longitud c/ cám. inspección		u		113

				ICF 1.10.4.3				Tendido de interconexión en traza con cable NM101		m		2400

				ICF 1.10.4.4				Mediciones Certificadas según RES SRT 900/15		u		120

				ICF 1.10.5				CANALIZACIONES

				ICF 1.10.5.1				Zanja para instalación subterránea s/especificaciones		m		8200

				ICF 1.10.5.2				Caño de PVC reforzado Ø 110 mm		m		19000

				ICF 1.10.5.3				Cámara de registro de hormigón de 0.80x0.80x0.90m c/tapa según especificaciones		u		500

				ICF 1.10.5.4				Protección mecánica (arena, ladrillos, malla advertencia)		m		8200

				ICF 1.10.5.5				Caño Semipesado 15,4 (3/4")		m		90

				ICF 1.10.6				CAJAS

				ICF 1.10.6.1				Octogonal grande		u		22

				ICF 1.10.6.2				Octogonal chica semipesada		u		4

				ICF 1.10.6.3				Rectangular semipesada  		u		10

				ICF 1.10.6.4				Cuadrada 100mm x 100mm MOP Semipesada c/ tapa metálica		u		10

				ICF 1.10.7				CONDUCTORES ELECTRICOS

				ICF 1.10.7.1				Cableado unipolar Ø 2,5mm		m		350

				ICF 1.10.7.2				Cableado subterráneo 4xØ10mm		m		1576.8

				ICF 1.10.7.3				Cableado subterráneo 4xØ16mm		m		100

				ICF 1.10.7.4				Cableado subterráneo 4xØ25mm 		m		7893

				ICF 1.10.7.5				Cableado subterráneo 4xØ35mm 		m		300

				ICF 1.10.7.6				Cableado subterráneo 4xØ50mm		m		200

				ICF 1.10.7.7				Cableado subterráneo 4xØ70mm		m		1650

				ICF 1.10.7.8				Cableado subterráneo 4xØ95mm		m		300

				ICF 1.10.7.9				Cableado subterráneo 4xØ120mm		m		600

				ICF 1.10.8				LLAVES Y TOMAS (SALA DE SUBESTACIÓN Y SALA DE INCENDIO)

				ICF 1.10.8.1				Llaves 10A (bastidor completo)		u		2

				ICF 1.10.8.2				Tomacorriente 220V-10A c/ 2 módulo tomacorriente IRAM 2071 (bastidor completo)		u		10

				ICF 1.10.9				ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

				ICF 1.10.9.1				Artefactos led iluminación Perimetral		u		84

				ICF 1.10.9.2				Artefactos led iluminación Senderos + columnas + anclaje		u		113

		ICD1						INSTALACIÓN ELÉCTRICA CORRIENTES DEBILES

				ICD 1.1				CANALIZACIONES

				ICD 1.1.1				Cámara de registro de hormigón de 0.80x0.80x0.90m c/tapa según especificaciones		ud		223

				ICD 1.1.2				Canalización subterránea		m		5560

				ICD 1.1.3				Zanja para instalación subterránea para caño tritubo		m		160

				ICD 1.1.4				Caño metálico rígido Ø15,4 mm		m		580

				ICD 1.1.5				Caja de embutir semipesada octogonal chica		ud		47

				ICD 1.1.6				Caja de embutir semipesada cuadrada 10x10		ud		36

				ICD 1.2				SISTEMA DE AUDIOS

				ICD 1.2.1				Provisión y colocación caño pvc Ø20 mm (Canalizaciones)		m		375

				ICD 1.2.2				Provisión y colocación de cajas octogonales		ud		42

				ICD 1.4				SISTEMA DE INCENDIO

				ICD 1.4.1				Provisión y colocación caño metálico Ø12,6 mm (Canalizaciones)		m		500

				ICD 1.4.2				Provisión y colocación de cajas octogonales		ud		77

				ICD 1.4.3				Switch		ud		8

				ICD 1.4.4				Central telefónica		ud		1

				ICD 1.4.5				UPS		ud		7

				ICD 1.4.6				Teléfono		ud		5

				ICD 1.5				SISTEMA DE LUZ DE EMERGENCIA

				ICF 1.5.1				Artefactos de emergencia autónomos		ud		113

				ICD 1.7				RED DE DATOS

				ICD 1.7.1				Provisión y colocación de caño PVC Ø 20mm		m		500

				ICD 1.7.2				Provisión y colocación de cajas octogonales		ud		73

				ICD 1.7.3				Pisoductos		m		21

				ICD 1.7.4				Provisión y colocación de Puesto de trabajo (Switch)		ud		49

				ICD 1.8				CABLEADO

				ICD 1.8.1				Fibra óptica		m		4000

				ICD 1.8.2				UTP		m		1540

				ICD 1.8.3				Multipar		m		490

				ICD 1.8.4				Cable bipolar para sistema de audio y sonido (SAS)		m		380

				ICD 1.9				SISTEMA DE SEGURIDAD

				ICD 1.9.1				Provisión y colocación de NVR  y accesorios		ud		9

				ICD 1.9.2				Cámaras interiores (grado apertura 270° y 180°)		ud		22

				ICD 1.9.3				Cámaras exteriores (grado apertura 270°) y poste		ud		20

				ICD 1.9.4				PC servidor y monitoreo		ud		1

				ICD 1.9.6				Central sistema alarma individual		ud		5

				ICD 1.9.7				Provisión y colocación de caño  PVC  Ø 20 mm		ud		365

				ICD 1.9.8				Provisión y colocación de cajas ortogonales		ud		67

				ICD 1.9.9				Sensores		ud		55

				ICD 1.9.10				Sirena exterior		ud		5

				ICD 1.9.11				Sirena interior		ud		7

				ICD 1.10				CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

				ICD 1.10.1				Capacitaciones		gl		1

				ICD 1.10.2				Certificación de sistema		gl		1

				ICD 1.10.3				Puesta en marcha		gl		1

		ISA						INSTALACIÓN SANITARIA 

				ISA 1.1				CLOACAL

				ISA 1.1.1				Conexiones externas		m		634

				ISA 1.1.2				Cañerías primarias y accesorios		m		511

				ISA 1.1.3				Cañerías secundarias y accesorios		m		412

				ISA 1.1.4				Cañerías de ventilación		m		18

				ISA 1.1.5				Piletas de patio, bocas de acceso, bocas tapa inspección, bocas de registro, y accesorios		ud		88

				ISA 1.1.6				Cámaras de Inspección		ud		3

				ISA 1.1.7				Pruebas hidráulicas y de funcionamiento		ud		5

				ISA 1.1.8				Documentación final		ud		5

				ISA 1.2				PLUVIAL

				ISA 1.2.1				Cañerías verticales, bocas pluviales, rejas y accesorios		m		109

				ISA 1.2.2				Cañerías horizontales enterradas, bocas, rejas y accesorios.		m		380

				ISA 1.2.3				Pruebas hidráulicas y de funcionamiento		ud		5

				ISA 1.2.4				Documentación final		ud		5

				ISA 1.3				INSTALACIÓN AGUA FRIA Y CALIENTE

				ISA 1.3.1				Provisión y colocación: cañerías de alimentación, equipamiento, accesorios		m		881

				ISA 1.3.2				Provisión y colocación: cisterna, Tanques de reserva de agua		ud		8

				ISA 1.3.3				Provisión y colocación: cañerías de distribución hasta artefactos, llaves, canillas de servicio y accesorios		m		785

				ISA 1.3.4				Provisión y colocación: equipos de bombeo completos para agua, empalmes, válvulas, accesorios		ud		7

				ISA 1.3.5				Artefactos y Griferías: Inodoro corto		ud		25

				ISA 1.3.6				Artefactos y Griferías: Bidet corto 		ud		1

				ISA 1.3.7				Artefactos y Griferías: Bacha bajo mesada		ud		6

				ISA 1.3.8				Artefactos y Griferías: Bacha de granito		ud		8

				ISA 1.3.9				Artefactos y Griferías: Bacha simple de cocina de acero inoxidable 		ud		5

				ISA 1.3.10				Artefactos y Griferías: Bacha doble de cocina de acero inoxidable 		ud		1

				ISA 1.3.11				Artefactos y Griferías: mingitorio mural antivandálico 		ud		7

				ISA 1.3.12				Artefactos y Griferías: kit discapacitados sin espejo		ud		5

				ISA 1.3.13				Artefactos y Griferías: Grifería de duchas 		ud		3

				ISA 1.3.14				Artefactos y Griferías: Grifería de mesada 		ud		26

				ISA 1.3.15				Artefactos y Griferías: Grifería monocomando para lavatorio		ud		6

				ISA 1.3.16				Artefactos y Griferías: Grifería de cocina 		ud		5

				ISA 1.3.17				Conexiones cromadas flexibles a artefactos, con llavines de corte en cada uno		ud		69

				ISA 1.3.18				Pruebas de funcionamiento		ud		5

				ISA 1.3.19				Documentación final		gl		5

				ISA 1.3.20				Calefón solar		ud		5

				ISA 1.3.21				Provisión e instalación llenador de botellas		ud		10

				ISA 1.3.22				Instalación sanitaria/bombeo para fuente edificio auditorio		gl		1

		IRG 						SISTEMA DE RIEGO

				IRG 1.1				CAÑERÍAS 

				IRG 1.1.1				Instalación y provisión del equipo de bombeo		ud		2

				IRG 1.1.3				Instalación y provisión de equipo de riego		gl		1

				IRG 1.1.4				Zanjeo		m		7809

				IRG 1.1.5				Cañería Principal 		m		7809

				IRG 1.1.6				Válvulas de retención en cañerías principales		ud		9

				IRG 1.1.7				Accesorios y válvulas		gl		1

				IRG 1.1.8				Picos y goteos		gl		1

				IRG 1.1.9				Filtrado		gl		1

				IRG 1.1.10				Pases bajo caminos		m		100

				IRG 1.1.11				Aporte de material		m2		2440

				IRG 1.1.12				Puesta en marcha		ud		1

		SCI						SISTEMA CONTRA INCENDIOS

				SCI 1.1				DISTRIBUCIÓN

				SCI 1.1.1				Colector		ud		1

				SCI 1.1.2				Equipo presurizador		ud		1

				SCI 1.1.3				Toma impulsión		ud		2

				SCI 1.1.4				Cañería red húmeda 		m		940

				SCI 1.1.5				Accesorios red húmeda		gl		1

				SCI 1.1.6				Gabinetes incendios (hidrantes)		ud		13

				SCI 1.1.9				Generador eléctrico		ud		2

				SCI 1.1.10				Cisterna 180 m3		gl		1

				SCI 1.2				MATAFUEGOS

				SCI 1.2.1				Matafuegos clase CO2, Gabinetes		ud		7

				SCI 1.2.2				Matafuegos clase ABC, Gabinetes		ud		21

				SCI 1.2.3				Matafuegos clase K, Gabinetes		ud		1

				SCI 1.3				SEÑALETICA

				SCI 1.3.1				Carteles de señalización alto impacto clase A (Señalización estáticos)		ud		30

				SCI 1.3.2				Señalización autónomos		ud		24

				SCI 1.3.3				Señalética exterior		ud		64

				SCI 1.4				SISTEMA SEGURIDAD

				SCI 1.4.1				Central de alarma		ud		4

				SCI 1.4.2				Pulsadores		ud		25

				SCI 1.4.3				Bocinas / Sirenas		ud		15

				SCI 1.4.4				Equipos contra incendio / Data Center		ud		2

				SCI 1.4.5				Pruebas de funcionamiento, inspección de bomberos, aprobación, documentación final		ud		1

				SCI 1.5				DETECTORES

				SCI 1.5.1				Detector de humo		ud		42

				SCI 1.5.2				Detector de gas		ud		1

				SCI 1.5.3				Detector de temperatura		ud		1

				SCI 1.6				CANALIZACIONES

				SCI 1.6.1				Zanja de instalación		m		900

		ITM						INSTALACIÓN TERMOMECANICA

				ITM 1.1				Equipamiento Termomecánico		ud		5

				ITM 1.2				Conductos chapa galvanizada		kg		197.62

				ITM 1.3				Elementos de distribución de aire		ud		2

				ITM 1.4				Tubería de cobre		m		605.01

				ITM 1.5				Tubería de desagüe de condensado		m		95.53

				ITM 1.8				Elementos de control		ud		4

				ITM 1.9				Ventiladores y filtros de aire		ud		5

				ITM 1.10				Instalación Eléctrica		ud		4

				ITM 1.11				Puesta en marcha y Pruebas de funcionamiento		ud		4

		PEM						PUESTA EN MARCHA 

				PEM 1.1				Entrega de Manuales de operación y mantenimiento de la totalidad de componentes e instalaciones - Garantías		gl		1

				PEM 1.2				Capacitación del personal de mantenimiento que operará el edificio y puesta en funcionamiento conjunta 		gl		1

				PEM 1.3				Entrega de Documentación Técnica Conforme a Obra aprobada por MIPIP, Municipalidad y demás Entes de control 		gl		1








[bookmark: _Toc74545795][bookmark: _Toc77504184][bookmark: _Toc157491167][bookmark: _Hlt76351618][bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlt76351534]PLANILLA I (Uno)



[bookmark: _Hlt74545830][bookmark: _Toc74545796]MATERIALES

		Designación

		Unidad

		Costo por Unidad

		Perdidas (Fracción decimal)

		Costo Unitario de las Perdidas 

(3) x (4)

		Costo por Unidad Incluido Perdidas (3)+(5)



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		










[bookmark: _Toc74545797][bookmark: _Toc77504185][bookmark: _Toc157491168][bookmark: _Hlt76351629]PLANILLA II (Dos)

[bookmark: _Toc74545798]

MANO DE OBRA

		Catego

ria

		Salario

$/día $/h

		Premio por Asisten-cia.….% (2)

		Jornal Directo

(2) + (3)

		Mejoras Sociales

....% (4)



		Seguro Obrero

...% (4) 

		Jornal Total

(4) + (5) +(6)

		Otros

..% (7)

		Costo unidad/Dia

(u)/(h)

(7)+(8) 



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Los costos que se insertan en (8) deben ser aclarados debidamente al pie.
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TRANSPORTE

		Distancia

Km

		Tipo de Material

		Costo Unitario Excluído las Pérdidas

		Pérdidas (Fracción Decimal)

		Costo Unitario de las Pérdidas (3) X (4)

		Costo Unitario Transporte Incluído Pérdidas (3)+(5)



		1

		2

		3

		4

		5

		6
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EQUIPO

A = CA – VR

      VU



                        I = CA x 0,5 x i                 i = 10%

                                                                            UA x 100



		N° de Or-den

		De-sig-na-cion

		Po-tencia hp

		Cos-to Ac-tual-$ 

		Valor Resi-dual ….% (4)

		Vida Util.h

		Uso Anual.h

		Costo Amorti-zación e Intere-ses.$/h

		Repara-ciones y Repues-tos...% (8) $/h

		Combustibles

		Lubri-can-tes...% (13)

$/h

		Com-busti-bles y Lubri-cantes (13)+(14) $/h



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tipo

		Precio Unitario $/lt

		Con-su-mo

lt/h

		Cos-to

$/h

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15
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ANÁLISIS DE PRECIOS TIPO

ITEM:

		A – MATERIALES

		

		



		

		

		



		1.- Designación: Cuantía x Costo Unitario (Planilla I – 6)

		

		$ M1



		2.- Designación: Cuantía x Costo Unitario

		

		$ M2



		

		

		$ Mn



		

		Suma Parcial

		$ Mp



		Varios (Global) máximo 0,05 Mp

		

		$ Mv



		

		Total Materiales

		$ M



		

		

		



		B – MANO DE OBRA

		

		



		

		

		



		1.- Categoría: Cantidad x Costo Unitario (Planilla II – 7)

		

		$ MO1



		2.- Categoría: Cantidad x Costo Unitario (Planilla II – 7)

		

		$ MO1



		

		

		$ Mon



		

		Total Mano de Obra

		$ MO



		

		

		



		C – TRANSPORTE

		

		



		1.- Cuantía x Distancia x Costo Unitario (Planilla III– Col. 6)

		

		$ T1



		2.- Cuantía x Distancia x Costo Unitario (Planilla III– Col. 6)

		

		$ T2



		

		

		$ Tn



		

		Total Transporte

		$ T



		

		

		



		D – AMORTIZACION DE EQUIPOS

		

		



		1.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 8)

		

		$ AE1



		2.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 8)

		

		$ AE2



		

		

		$ AEn



		

		Total Amortizacion Equipos

		$ Ae



		

		

		



		E – REPARACION Y REPUESTOS

		

		



		1.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 9)

		

		$ R1



		2.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 9)

		

		$ R2



		

		

		$ Rn



		

		Total Rep.y Repuestos

		$ R



		

		

		



		F – COMBUSTIBLES O ENERGIA Y LUBRICANTES

		

		



		1.- Equipo: Rend. X Costo unit.(Pl. IV-Col.15)

		

		$ CL1



		2.- Equipo: Rend. X Costo unit.(Pl. IV-Col.15)

		

		$ CL2



		

		

		$ CLn



		

		Total Comb. O Energía y Lub

		$ CL



		Costo – Costo

		

		CC



		

		

		



		G – GASTOS GENERALES:

		% CC

		$ GG



		

		Costo

		$ C



		

		

		



		H– GASTOS FINANCIEROS

		% C

		$ F



		I – BENEFICIOS

		% C

		$ B



		

		Suma

		$ S1



		J- GASTOS IMPOSITIVOS

		% S1

		$ G1
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